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NÁVRH TECHNICKÉHO VYBAVENIA -
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POZN. 1: V grafickej časti ÚPN nie je zakreslené napojenie výrobných rozvojových lokalít "H" a "I" na inžinierske siete -
z dôvodu, že plochy týchto lokalít pravdepodobne nebudú zastavané v 1 etape, a nie je možné predpokladať, 
v ktorých častiach lokalít výstavba začne, ani presný charakter výstavby. S napojením týchto lokalít na inžinerske siete
sa počíta, bude to ale predmetom riešenia ďalších stupňov projektovej dokumentácie (projekt pre ÚR / SP) pre konkrétne objekty.  
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TS 0049-003
DRUŽSTVO

250 kVA

 TRAFOSTANICA, NÁVRH KIOSKOVÁ TRAFOSTANICA

 ELEKTRICKÉ VEDENIE NADZEMNÉ VN - 22 kV
 ELEKTRICKÉ VEDENIE PODZEMNÉ VN - 22 kV

 ZVÝŠENIE VÝKONU JESTVUJÚCEJ TS, RESP. JEJ NAHRADENIE NOVOU KIOSKOVOU

  ZRUŠENIE ČASTI JESTV. TRASY EL. VEDENIA VN 22 kV

TS TS
TS

  ELEKTRICKÉ VEDENIE NN - 0,4 kV, PREVAŽNE NADZEMNÉ
  ELEKTRICKÉ VEDENIE PODZEMNÉ NN - 0,4 kV

 OCHRANNÉ PÁSMA ELEKTRICKÝCH VEDENÍ
 TELEKOMUNIKAČNÝ STOŽIAR - VYSIELAČ TELEKOM
 OZNAMOVACIE VEDENIE
 ROZVOJOVÉ LOKALITYA

 VODNÝ TOK
 VODNÁ PLOCHA - RYBNÍK
 HRANICA ZASTAVANÉHO ÚZEMIA K 1.1.1990

 HRANICA KATASTRA
 EXISTUJÚCA HRANICA ZASTAVANÉHO ÚZEMIA OBCE / NAVRHOVANÉ ROZŠÍRENIE ZASTAVANÉHO ÚZEMIA

 JESTVUJÚCE OBJEKTY

POZN. 2: Trasy jestvujúcich inžinierskych sietí sú čiastočne prevzaté z pôvodného územného plánu obce,
ktorý spracoval Ing. arch Rastislav Kočajda, čiastočne došlo k ich upresneniu
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TS 0049-002
ŠMERCEL
400 kVA

TS N-02
400 kVA

TS 0049-001
CINTORÍN
400 kVA

 ZRUŠENÁ TRAFOSTANICATS

 ZRUŠENÉ ELEKTRICKÉ VEDENIE NADZEMNÉ VN - 22 kV

TS 0049-101
250 kVA

TS N-01
400 kVA

Vlastníkom trafostaníc je firma Ulstrup

TS 0049-004
SUŠIČKA 1

630 kVA
TS 0049-005
SUŠIČKA 2

160 kVA

NÁVRH 800 kVA

630x420
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